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Zimbra rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br

Fwd: Solicitacdo de Esclarecimentos para o PREGAO ELETRONICO N° 20200002 -

DPGE /| PROCESSO N° 02109871/2020 { (obf 2
De : Rafaella Silva de Sousa Ter, 18 de ago de 2020 14:54
<rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br> 51 anexo

Assunto : Fwd: Solicitacdo de Esclarecimentos para o
PREGAO ELETRONICO N° 20200002 -
DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

Para : elizete santos
<elizete.santos@drivea.com.br>

Boa tarde Prezada Elizete, segue a resposta ao primeiro pedido de
esclarecimentos.

Att.,

Rafaella Sousa.

Assessora Juridica da Comiss&o Permanente de Licitacoes
DPGE-CE

(85) 3194-5014

(85) 3194-5011

De: "Aquisi¢cGes da DPGE" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>
Para: "Elizete Santos" <elizete.santos@drivea.com.br>
Cc: "Colaboradores da Infra Estrutura da DPGE"
<infraestrutura@defensoria.ce.def.br>, "Hirley Ribeiro"
<hirley.ribeiro@defensoria.ce.def.br>, "José Alcy Pinheiro Junior”

= <alcy.pinheiro@defensoria.ce.def.br>, licitacao@defensoria.ce.def.br

g Enviadas: Terca-feira, 18 de agosto de 2020 14:40:56

Assunto: Re: Solicitacdo de Esclarecimentos para o PREGAO ELETRONICO N°
20200002 - DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

Prezada,

Boa tarde, segue abaixo o entendimento repassado pela equipe de infraestrutura
da DPGE, no tocante aos questionamentos descritos pela Empresa Drive A.

1 - Referente ao transformador:
Resposta: A saida em 120V ¢é optativa.

2 - Referente a variagdo da tenséo de entrada:

Resposta: E aceitavel a variagdo de tensédo de até +15%.

3 - Referente a distor¢do harmonica:

Resposta: E aceitdvel a variagdo de distorc&o harménica operando a plena carga
seja de 3%.
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4 - Referente aos bancos de baterias:
Resposta: Se aplica a usabilidade de bateria selada VRLA estacionaria.

Atenciosamente,

(65

Aquisicdes de Tl : P}{
Coordenadoria de Tecnologia da Informagéo (COTIN) ; ) :
Defensoria Publica Geral do Estado do Ceara '

Fone: (85) 3194.5055

E-mall: aquisicoes.i@defensoria.ce.def.br

De: "Elizete Santos" <elizete.santos@drivea.com.br>

Para: "aquisicoes ti" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>, "Colaboradores da Infra
Estrutura da DPGE" <infraestrutura@defensoria.ce.def.br>,
licitacao@defensoria.ce.def.br

Cc: "Cristiano Melo" <cristiano.melo@drivea.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 16:13:01

Assunto: Solicitagdo de Esclarecimentos para o PREGAO ELETRONICO N°
20200002 - DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

Senhora Pregoeira,

Solicitamos esclarecimentos para 0 PREGAO ELETRONICO N° 20200002 -
DPGE | PROCESSO N° 02109871/2020.

Favor encaminhar ao setor de licitagées tendo em vista que o email retorna com
aviso de email “n&o entregue.”

item nobreak que compde o lote dnico.

1 - Referente ao transformador:

Segundo termo de referéncia solucdo deve apresentar tensao de saida em 120V
elou 220V sem a necessidade de transformador adicional. Para que tal
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configuragdo seja possivel & necessario utilizar um transformador isolador, que
alimentado com uma tensdo de 220V disponibiliza no secundério as diferentes
tensdes solicitadas. Portanto, solicitamos que sejam aceitas solugOes dotadas de
um dnico transformador, que é externo e acoplavel aos demais itens da solucéo,
resultando numa estrutura Gnica com possibilidade de montagem em rack padrao
42U.

Resposta: A safda em 120V € optativa. : 1 (d @ |
2 - Referente & variagdo da tenséo de entrada:

A fim de atender integralmente ao termo de referéncia solugédo deve possuir

’_‘ variagdo da tensdo de entrada de £20%. Solicitamos que sejam aceitas solugdes
capazes de operar em modo normal com variacdo da tensdo de entrada de até
+15%.

Resposta: E aceitavel a variacdo de tenséo de até £15%.

3 - Referente & distorgdo harmdnica:

Termo de referéncia determina como 2% a maxima distor¢ao harmonica de saida
operando a plena carga. Solicitamos gue sejam aceitas solugBes cuja maxima
distorgéio harmdnica operando a plena carga seja de 3%.

= Resposta: E aceitavel a variagdo de distorgéo harmdnica operando a plena carga
seja de 3%.

4 - Referente aos bancos de baterias:

De acordo com o termo de referéncia solugédo deve contemplar dois bancos de
baterias internos, dotados de 16 baterias de 12Vcc/7Ah. Visto que anteriormente é
determinada 0 tempo de autonomia necessario para a carga especificada,
solicitamos que sejam aceitas solug@es de bancos de baterias externos com
nimero e capacidade das baterias determinadas pelo fabricante, visto que tal
caracteristica trata-se de um detalhe de projeto sendo especifica de cada
fabricante, desde que capazes de atender a carga e autonomia descritas, mediante
memorial de célculo.
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Resposta: Se aplica a usabilidade de bateria selada VRLA estacionaria.

R
Elizete Santos Ri W
Consultora de Vendas L

elizete.santos@drivea.com.br
+55 31 2105-0393
+55 31 99869-1867
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Enviadas: Terca-feira, 18 de agosto de 2020 15:05:04 N A
Assunto: RES: Solicitagdo de Esclarecimentos para 0 PREGAO ELETRONICO N°
20200002 - DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

Prezados, boa tarde! QR
%S

O questionamento abaixo, foi respondido parcialmente.
Favor responder quanto a parte destacada.

1 - Referente ao transformador:

Segundo termo de referéncia solugao deve apresentar tensdo de saida em 120V
elou 220V sem a necessidade de transformador adicional. Para que tal
configuragio seja possivel € necessario utilizar um transformador isolador, que
alimentado com uma tensdo de 220V disponibiliza no secundério as diferentes
tensdes solicitadas. Portanto, solicitamos que sejam aceitas solucBes dotadas de
um dnico transformador, que é externo e acoplavel aos demais itens da solucéo,
resultando numa estrutura Gnica com possibilidade de montagem em rack padrao
42U.

Resposta: A saida em 120V é optativa.

Elizete Santos

Consultora de Vendas
elizete.santos@drivea.com.br
+55 31 2105-0393

+5531 99869-1867
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De: Aquisicdes de Tl [mailto:aguigigggs ti@defensoria.ce.def.br]
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Zimbra rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br

Fwd: RES: Solicitagdo de Esclarecimentos para o PREGAO ELETRONICO N° U
20200002 - DPGE | PROCESSO N° 02109871/2020 i /[ A
oK
De : Rafaella Silva de Sousa Ter, 18 de ago de 2020-15:29
<rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br> 22 anexos

Assunto : Fwd: RES: Solicitagao deﬂEscIarecimentos
para 0 PREGAO ELETRONICO N° 20200002
- DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

Para : elizete santos
<elizete.santos@drivea.com.br>

Segue resposta complementar.

De: "Aquisi¢Ges da DPGE" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>
Para: "elizete santos” <elizete.santos@drivea.com.br>

Cec: "Colaboradores da Infra Estrutura da DPGE"
<infraestrutura@defensoria.ce.def.br>, "Hirley Ribeiro”
<hirley.ribeiro@defensoria.ce.def.br>, "José Alcy Pinheiro Junior”
<alcy.pinheiro@defensoria.ce.def.br>, licitacao@defensoria.ce.def.br
Enviadas: Terca-feira, 18 de agosto de 2020 15:13:54

Assunto: Re: RES: Solicitacdo de Esclarecimentos para o PREGAOQ
ELETRONICO N° 20200002 - DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

\3 Prezada,

Boa tarde, complementando a informagcéo a saida de 120V é optativa, porém sem
a necessidade de transformador adicional.

Atenciosamente,

Aquisi¢des de Tl

Coordenadoria de Tecnologia da Informag&o (COTIN)
Defensoria Plblica Geral do Estado do Ceara
Fone: (85) 3194.5055

E-mail: aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br

De: "Elizete Santos" <elizete.santos@drivea.com.br>

Para: "AquisicBes de TI" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>

Cec: "Colaboradores da Infra Estrutura da DPGE"
<infraestrutura@defensoria.ce.def.br>, "Hirley Ribeiro”
<hirley.ribeiro@defensoria.ce.def.br>, "José Alcy Pinheiro Junior”
<alcy.pinheiro@defensoria.ce.def.br>, licitacao@defensoria.ce.def.br
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